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500mm powyzej odpowietrznika filtra

DMP

DMUCHAWA PLUKANIA

POWIETRZNEGO FILTROW
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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI PLUKANIA POWIETRZNEGO
FILTROW @1800 | 92100

Branza:

TECHNOLOGIA BASENOWA

Inwestor:

PLYWALNIA PODOLANKA
UL. CZWARTAKOW 6
PLOCK

Jednostka projektowa:

M_AR‘BEM-A\ Spzo.oSp.k
UL. F. BIELINSKIEGO 2
05-530 CZERSK
Projektant:

mgr inz. Artur Chomiczewski

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
RZUT INSTALACJI PLUKANIA
POWIETRZNEGO FLTROW

TBAS3

Skala:  --- 04.2019




